
Ремонт лопастей диафрагм турбины
ID: 5147

Промышленн
ость:

Power Местоположение
клиента:

ТЭЦ, Санкт-Петербург

Заявление: PDP-Positive Displacement
Pumps                   

Дата подачи
документов:

Декабрь 2010

Субстрат: Сталь
Продукты: * Belzona 1111 , 

* Belzona 1591 , 
* Belzona 9111 , 

Problem
Разрушение лопастей диафрагм турбины последних ступеней. Ремонт был необходим в
кратчайшие сроки.

Описание фотографий
* 1. Дефект лопасти , 
* 2. Подготовка поверхности , 
* 3. Восстановление геометрии , 
* 4. Завершенный ремонт , 

Ситуация с приложением
Аварийный ремонт турбины

Способ применения
Подготовка поверхности выполнена с помощью шлиф машинки Monti BristleBlaster. После этого
выполнено восстановление геометрии лопастей и защита от дальнейшего разрушения

Белзона Факты
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Использование материалов Belzona для экстренного ремонта данной проблемы было предложено
заводом-изготовителем турбин. Альтернативным решением проблемы являлась агрегатная
замена, что привело бы к значительному простою производства.
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