
Belzona restaura bomba de agua de río 

ID: 1527

Industria: Agua / Aguas Residuales Ubicación del cliente: Instalación de Tratamiento de Agua,
Iowa (EE.UU.)

Solicitud: Bombas centrífugas Fecha de aplicacion: Agosto 2009
Sustrato: Hierro fundido
Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal) , 

* Belzona® 1321 (Ceramic S Metal) , 

Problem
Erosión-corrosión causada por la arena y los sólidos arrastrados por el río.

Descripciones de fotogra�as

* &Aacute;rea da&n�lde;ada en la bomba , 
* Durante la reparaci&oacute;n con Belzona® 1111 , 
* Reconstrucci&oacute;n terminada con Belzona® 1111 , 
* Aplicaci&oacute;n completa despu&eacute;s de aplicar Belzona® 1321 , 

Situación de la aplicación
Bomba de la toma de agua de río para la planta de tratamiento de agua.

Método de aplicación
La aplicación se llevó a cabo de conformidad con los folletos de los sistemas Belzona Know-How :

CEP-3: Aplicacion de reves�mientos internos

CEP-5: Reparación de daño general por erosion

For more examples of Belzona Know - How In Ac�on, please visit h�ps://khia.belzona.com
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Datos de Belzona
Belzona fue seleccionado debido a los años de exitosas reparaciones de bombas con este cliente. La bomba fue res�tuida usando
unos 1,000 dólares de materiales de Belzona, una fracción del costo de reemplazo.
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